
 
ANNEXE COMPLÉMENTAIRE 2 - Plan de raccordement 

 

 
Le raccordement pressenti se fera via un 
branchement à la ligne aérienne HTA passant au 
niveau de la rue Pierre Tavernier, a environ 150 m du 
Point de Livraison du projet (sous réserve de la 
décision de travaux d’Enedis).  
 
Cette ligne dépend du poste source de 
CHÂTELLERAULT situé à 2.7 km et desservant la 
zone du projet.  

Demande d’examen au cas par cas: Projet de microcentrale photovoltaïque au sol - Commune de Châtellerault (86100) - FERME SOLAIRE SAS 
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