
Réponse à la demande de complément de l’examen au cas par 
cas - Référence 007986/KK P 

• Préciser les travaux et installations mis en place pour accompagner la production 
électrique des panneaux photovoltaïques (postes de transformation et de livraison, 
tranchées pour les câbles ?) voire les conditions de raccordement au réseau public. 

Le projet sera raccordé au transformateur et au TGBT (Tableau General Basse Tension) de 
l’Intermarché situé à côté du transformateur.  

Ci-dessous les plans de l'arrière de l'Intermarché, où figurent le transformateur et le TGBT du 
point de vente. Nous sommes tout proche du projet présenté, à moins de 17 m. 

Pour la puissance développée en panneaux photovoltaïques (293Kwc) nous pouvons nous 
raccorder au TGBT de l'Intermarché, car cette puissance est adaptée pour un 250kva, d’autant 
plus, qu’une grosse partie de la production d'énergie produite par les panneaux est destinée à la 
l’autoconsommation. 

La TGBT et le transformateur sont suffisants pour le projet. Seul un câble sera à tirer ver le projet, 
le tout étant en domaine privé.  
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