
Gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales de la toiture, des voiries et le cheminement seront collectées et dirigées gravitairement vers les noues et bassins.  

 

Plan des surfaces imperméabilisées 

Grandeurs principales :  
Débit de rejet au réseau public 4,042 l/s 

Point de rejet dans le réseau pluvial au droit du 
raccordement situé à l’Est du lot 

Volume de rétention pluies 
courantes (15 l/m²) 57.70 m3 

Volume de rétention pluies 
moyennes à fortes (38 l/m²) 164.90 m3 

 total de 223 m3 

Les dépressions dans le terrain formant la rétention naturelle seront 
directement des espaces de pleine terre et ne seront pas étanchées. Afin 
de veiller à l’aspect paysager et sécuritaire, les bassins sont conçus en 
aménagement progressif en profil doux et végétalisé. La partie centrale des 
bassins peut demeurer en eau et est la partie la moins accessible. 
Les eaux de ruissellement seront traitées dans les noues paysagères via de 
de la phytoremédiation.

 
 
 
 

Rétention pluie moyenne à forte 164.90 m3 
Rétention pluie courante 57.70 m3 

Débit 4.042 



 
Principe de rétention


