
La Sarthe à Noyen
Module 39 m3/s

Prise en compte de la dévalaison
Prise d'eau ichtyocompatible
Entrefer des grilles 20 mm

Modernisation et automatisation
des ouvrages de décharge

Niveau légal de retenue 31.00 NGF

Vis hydraulique
Qe = 12.5 m3/s

Fonctionnement prioritaire

Passe à fentes verticales
10 bassins, Chutes ~ 20 cm

Q ~ 1.0 m3/s, Pv < 150 W/m3

Suppression
d'une turbine

Remplacement
de deux turbines
Qe = 2 x 16 m3/s

Clapet de décharge
à créer

Bureau d'Etudes Jacquel & Chatillon

7, rue d'Epinal - 88240 Bains les Bains
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Avant Projet Sommaire

Commune de Noyen sur Sarthe (72)

Plans non valides pour exécution

Sarl Dequecker Energies

Centrale hydroélectrique du Gord
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