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Annexe 7 : Raccordement de la centrale  

Raccordement :  

Le projet nécessitera une extension de 
réseau de 1,14 km maximum, pour aller 
chercher la ligne existante qui dispose de la 
capacité technique (9,9 MW) pour accepter 
notre projet.  Cette extension aura un impact 
limité du fait de sa faible distance, et de sa 
réalisation en accotement des 
départementales D32 et D306, sans 
traverser d’espace naturel, forestier ou 
agricole.  

Les capacités d’accueil au poste source de 
St Jean d’Ardières et de plus de 5,5 MW, 
suffisant pour raccorder notre projet. 

 

 

Cartographie des capacités du réseau de distribution (source : cartographie des capacités - Enedis) 


