
Annexe 11-  Récolement au projet d’arrêté relatif aux prescriptions générales applicables aux ateliers de charge 
contenant au moins 10 véhicules de transport en commun de catégorie M2 ou M3 fonctionnant grâce à l’énergie 

électrique et soumis à déclaration sous la rubrique n°2925 de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement 

 
Bien qu’actuellement non applicable à l’installation, un récolement au projet d’arrêté ministériel a été réalisé et présenté ci-dessous.  

 
Projet d’arrêté soumis 
à déclaration Sous la 

rubrique n° 
2925-2 

Intitulé de l’article 
Mesures mises en place par ACACIA sur le 

site de Tonnerre 

Chapitre II. 
Implantation – 

aménagement – 
conception 

 
Article 2.1. Règles 
d'implantation et 
d’aménagement 

L’aire de charge est implantée et maintenue à une distance d'au moins 12 mètres des 
limites du site.  
Les conteneurs abritant les modules de batteries sont installés à l’extérieur de tout 
bâtiment ou toute construction, et sont situés au niveau du sol.  
Toute activité au-dessus ou au-dessous d’un conteneur est interdite.  
En particulier, il est interdit de superposer deux ou plusieurs conteneurs. 
Les câbles de raccordement électrique entre chaque conteneur et les autres parties de 
l’installation sont enterrés. 

 
L’aire de charge est située à plus de 
12 m des les limites du site. 
Aucune superposition de containers 
ne sera réalisée. 
 Les câbles seront enterrés. 

Afin de prévenir la propagation d’un incendie d’un conteneur à un autre, chaque 
conteneur est distant d’au moins 12 mètres avec tout autre conteneur ou bâtiment. 
Cette distance peut être réduite, sans toutefois être inférieure à 3 mètres, lorsque les 
conteneurs sont équipés de dispositifs d’isolation thermique qui permettent : 
• d’une part de réduire les effets thermiques sortants (seuil des effets thermiques de 
8 kW/m²), en cas d’emballement thermique des batteries ou d’incendie du conteneur ; 
• et d’autre part de résister à des flux thermiques entrants susceptibles de conduire à 
l’emballement thermique ou l’incendie des modules dans le conteneur. 
Le cas échéant, les documents permettant de justifier la réduction de la distance 
entre les conteneurs, du fait de la présence d’isolants thermiques, sont ajoutés au 
dossier mentionné à l’article 1.3. 
 

 

 

 

 
Les conteneurs sont distants de 3 m 
entre eux et pourvus d’une isolation 
thermique respectant les objectifs 
annoncés. 

Les conteneurs   sont   distants   d’au   moins 4   mètres   avec   les   transformateurs 
électriques, lorsque ceux-ci ne font pas partie intégrante du conteneur. 

La distance entre les conteneurs et les 
transformateurs est de 4 m minimum. 



L’aire de charge est située à une distance minimale de : 
• 24 mètres de toute installation de distribution d'hydrogène ; 
• 12 mètres de toute installation de remplissage ou de distribution de gaz 
inflammables liquéfiés ; 
• 12 mètres de toute installation de remplissage ou de distribution de liquides 
inflammables ; 
• 12 mètres de tout stockage, implantation ou tuyauterie aérienne contenant des 
matières inflammables ou comburantes ; 
• 12 mètres du poste de contrôle ; 
• 12 mètres du local chaufferie, s’il existe. 

 
Ces distances peuvent être réduites, sans toutefois être inférieures à 3 mètres, par la 
mise en place d’une paroi séparant l’aire de charge des installations, locaux ou 
stockages listés ci-dessus et respectant les conditions suivantes : 
- pleine sans ouverture ; 
- construite en matériaux ayant des caractéristiques minimales de tenue au feu REI 120  
- dont la hauteur excède de 0,5 mètre celle du point le plus haut des équipements de 
• l'aire de charge, hors évent, sans être inférieure à 3 mètres. 

 

 
Un mur REI120 isole le poste de contrôle 
des zones de stockage, qui sont 
éloignées de 12 m. 
Aucune autre installation mentionnée à 
l’article 2.1 n’est présente sur le site. 

 

 

 

 

 

 
 

Article 2.2. 
Accessibilité 

Les espaces libres de l’aire de charge, notamment les espaces entre conteneurs, sont 
libres de tout objet ou débris combustible. 

 

Nettoyage régulier. 

L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout 
moment l’intervention du personnel des services d’incendie et de secours. 

 
Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des 
services d’incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, 
même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation. 

 
L’installation est aménagée de manière à permettre l’accessibilité de l’aire de charge 
pour les engins des services d’incendie et de secours, depuis les voies de circulation 
externes à l’installation. L’accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert sur demande 
des services d’incendie et de secours. 

Le site est accessible par deux accès : 
-Entrée stockage ; 
-Entrée poste de transformation. 
 
La recommandation du SDIS visant à 
créer une voie périphérique de 4 m 
située à l’extérieur des clôtures afin que 
les SDIS puissent avoir les accès 
extérieurs et manœuvrer avec des poids 
lourds sur les pistes carrossables 
périphériques sera tenue. 
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Article 2.3. Conception 
de l’atelier de charge 
2.3.1. Conception des 

conteneurs 

Chaque conteneur comprend : 
• Des moyens de prévention ou de réduction des risques d’emballement thermique 
des batteries ainsi qu’une protection incendie, comme décrit à l’article 4.1 ; 
• Des évent(s) de surpression situé(s) dans la partie supérieure des façades du 
conteneur et permettant un rejet des gaz vers le haut ; 
• Des trappes d’explosion situées sur le toit du conteneur, en matériaux frangibles, et 
correctement dimensionnées afin de ne pas atteindre la pression de rupture du 
conteneur ; 
• Un dispositif de pilotage des batteries ; 
• Un dispositif de régulation thermique ; 
• Un dispositif de détection d’ouverture des portes du conteneur. 
Les dispositifs ci-dessus sont conçus pour fonctionner même en cas d’intempérie (par 
exemple : neige, vent, fortes chaleurs) et disposent de protections appropriées. 
Le conteneur dispose d’une étanchéité suffisante pour éviter l’entrée d’eau en cas 
d’intempéries ou d’inondation ou, le cas échéant, l’entrée d’air frais en cas de 
déclenchement du système d’extinction automatique à base de gaz inerte. 
Le dispositif de régulation thermique comprend un système afin de maintenir les 
batteries et autres composants électriques à des niveaux de température adéquats à 
l’intérieur du conteneur. Le dispositif de régulation thermique comprend également 
un système d’alarme à distance en cas de défaillance du système de refroidissement. 
Le dispositif de détection d’ouverture de porte est associé à un système d’alarme. 
Un système apposé sur une paroi externe du conteneur permet de suivre l’évolution 
de la température à l’intérieur du conteneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conception des conteneurs comme 
décrit dans l’article 2.3.1 sera 
respectée. 

 

2.3.2. Conception du 
dispositif de pilotage 

des batteries 

Le dispositif de pilotage des batteries permet : 
• l’ouverture des contacteurs en cas de tension basse ou haute des cellules, de 
température haute des modules, de surintensités, de détection de défaut d’isolement, 
de perte d’utilités ; 
• la protection de chaque module contre les courts-circuits externes. 
Chaque module du conteneur contient une unité de surveillance permettant d’assurer 
les fonctions suivantes : 
• Surveillance de la tension ; 
• Surveillance de la température ; 
• Équilibrage électrique. 

 

La conception du dispositif de pilotage 
des batteries comme décrit dans l’article 
2.3.2 sera respectée. 
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2.3.3. Conception des 
équipements de charge 

L'installation est équipée d’une commande permettant de couper la charge électrique 
au niveau de chaque aire de charge et au niveau même de l’installation. Cette 
commande est déclenchée manuellement à partir de dispositifs de type « arrêt 
d’urgence » disposés au droit de l’aire de charge et facilement accessible. 
Un essai de leur bon fonctionnement est réalisé au moins une fois par an. Les 
résultats de ces tests sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des 
installations classées. 

 

 
La conception des équipements de 
charge comme décrit dans l’article 2.3.3 
sera respectée. 

 

 

 

2.3.4. Conception du 
poste de contrôle 

L’installation comporte un poste de contrôle facilement identifiable et accessible par 
les services de secours. Le poste de contrôle est équipé pour recevoir le déclenchement 
des alarmes visées à l’article 2.3.1 et à l’article 4.1. Il dispose de : 
• Un dispositif de coupure générale de type « arrêt d’urgence » de l’ensemble des 
alimentations électriques de l’installation ; 
• Un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours. 
Un essai du bon fonctionnement des équipements du poste de contrôle est réalisé au 
moins une fois par an. Les résultats des essais sont conservés dans un registre tenu à 
la disposition de l’inspection des installations classées. 

 

 
Le poste de contrôle sera localisé dans 
le bâtiment du poste de transformation. 
La conception du poste de contrôle 
comme décrit dans l’article 2.3.4 sera 
respectée. 

 

 

 
2.3.5. Conception de la 
zone de remisage des 

batteries 

Une procédure est mise en place permettant de gérer les modules de batteries retirés 
des conteneurs, notamment les modules de batteries endommagées ou défaillantes. 
La procédure est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées. 
Les modules de batteries retirés des conteneurs, et notamment les modules retirés en 
raison de la détection d’un endommagement ou d’un défaut, sont isolés, dans l’attente 
de leur enlèvement, dans une zone de remisage dédiée située à au moins 12 mètres de 
l’aire de charge. La durée d’entreposage avant enlèvement n’excède pas 6 
mois. Une protection permet d’éviter l’introduction d’eau au sein des batteries. 
L’emplacement de la zone de remisage est matérialisé et signalé. L’aire est organisée 

 

 
La conception de la zone de remisage 
des batteries comme décrit dans l’article 
2.3.5 sera respectée. 
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 de façon à permettre l’accès au personnel des services de secours. Tout stockage de 
matières inflammables, combustibles ou comburantes est interdit dans la zone de 
remisage et à moins de 12 mètres de celle-ci. 

 

 

 

 

 

 
Chapitre III. 
Exploitation 

Article 3.1. Surveillance 
de l’exploitation 

L’activité se fait sous la surveillance d’une personne nommément désignée par 
l’exploitant et ayant une connaissance de la conduite et des dangers de l’installation. 
Cette personne est formée à la manipulation des moyens de secours et à la mise en 
œuvre des dispositifs de refroidissement et d’extinction prévus à l’article 4.1. 
Dans le cas d’un site avec surveillance à distance, une personne compétente, formée et 
autorisée à la mise en œuvre des dispositifs de refroidissement et d'extinction est 
présente dans un délai inférieur à trente minutes après le déclenchement d’une alarme 
de détection d’incendie. 
En l’absence de présence humaine sur le site, l’exploitant met en place un système pour 
assurer le report des capteurs et alarmes visés aux articles 2.3.1 et 4.1 ainsi que la 
transmission de l’alerte associée, y compris la détection incendie, en tout temps, à la 
personne nommément désignée mentionnée au présent article. La remise en service 
de l’installation ne peut se faire qu’après constat de l’absence de risque par 
l’exploitant. 

 

 

 

La surveillance de l’exploitation comme 
décrit dans l’article 3.1 sera respectée. 

 
Aucune personne ne sera présente sur 
le site lors de la phase d’exploitation. Des 
visites mensuelles seront programmées. 

 

 
Article 3.2. Contrôle de 

l’accès 

Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas un accès libre aux installations. 
L’établissement dispose d’un accès contrôlé à ses installations. Cet accès est restreint 
aux membres du personnel de l’exploitant et à tout tiers autorisé par cet exploitant. 

Le site est délimité par une clôture de 
minimum 2,5 m de hauteur et sous 
vidéosurveillance. 
Deux portails sécurisés donneront l’accès 
au site. 

Article 3.3. Propreté du 
site 

L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour maintenir le site en bon état de 
propreté. 

Le site sera régulièrement nettoyé. 

Chapitre IV. Risques 
Article 4.1. Moyens de 
lutte contre l’incendie 

i. L’installation est équipée de moyens de lutte contre l’incendie suivants : 
a) L’installation est desservie par au moins un appareil d’incendie (bouche, poteaux, 
etc.) d’un réseau public ou privé situé à moins de 100 mètres de celle-ci et garantissant 
un débit minimal de 60 m3/h sous une pression minimale d’un bar 

Chaque conteneur dispose d’un système 
d’extinction automatique alimenté par 
une réserve d’eau d’au moins 120 m3, à 
destination de 
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 durant au moins deux heures à destination des services de secours et d’incendie ; l’alimentation du système de 
refroidissement par aspersion et 
d’extinction des conteneurs 
Un total de 4 citernes sera installé (120 
m³ chacune).  
Une bâche à eau de 60m3 est disponible 
pour le poste de transformation. 

b) L’installation est également desservie par un appareil d’incendie (bouche, poteaux, 
etc.), distinct de l’appareil mentionné au point a), d’un réseau public ou privé situé à 
moins de 100 mètres de celle-ci et garantissant un débit minimal de 60 m3/h sous une 
pression minimale d’un bar durant au moins deux heures, ou à défaut une réserve d’eau 
d’au moins 120 m3, à destination de l’alimentation du système de 
refroidissement par aspersion et d’extinction des conteneurs ; 

c) Chaque conteneur dispose de capteurs de détection de fumées et de capteurs de 
température. En cas d’apparition de fumées, d’élévation anormale de la température 
ou de dysfonctionnement des capteurs, l’alarme est transmise au poste de contrôle, et 
des dispositifs d’alerte sonores et visuels sont déclenchés au niveau du conteneur. 
L’alarme est perceptible en tout point de l’installation permettant d’assurer l’alerte 
précoce des personnes présentes sur le site. ; 

Les conteneurs seront pourvus de 
capteurs (Fumées, chaleur, surtension), 
reliés à une alarme en salle de contrôle, 
reportée sur le système de surveillance 
à distance. 

d) Chaque conteneur dispose d’un système d’extinction automatique contre le risque 
de feu électrique, à base de gaz inerte en quantité suffisante pour appauvrir le 
conteneur en oxygène (moins de 13 % d’oxygène), ou tout autre système d’efficacité 
équivalente. En cas de déclenchement des capteurs de fumées ou de température, le 
système est automatiquement mis en œuvre ; 

 
L’extinction automatique sera assurée 
par un système qui sera défini 
ultérieurement. 

e) Chaque conteneur dispose d’un système de refroidissement des modules par 
aspersion répondant aux caractéristiques suivantes : 
- le dispositif permet la dispersion d’eau au cœur du conteneur ; 
- le circuit d’aspersion est en acier et assure la dispersion d’eau directement sur 
chaque module par des buses ; 
- si le système de refroidissement n’est pas raccordé en permanence à l’alimentation 
en eau, le point de raccordement est déporté à une distance d’au moins 10 mètres du 
conteneur. Le dispositif de raccordement déporté est positionné dans un endroit 

 

Chaque conteneur dispose d’un système 
d’extinction automatique ou à distance 
alimenté par une réserve d’eau d’au 
moins 120 m3 et protégé contre le gel. 
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 accessible et il est signalé ; 
- Le système est utilisable en période de gel. 

 

f) Chaque conteneur dispose d’un système d’extinction contre le risque de feu de 
batteries. 
En cas d’emballement thermique des batteries ou d’incendie, le raccordement du 
système d’extinction à l’alimentation en eau se fait automatiquement ou 
manuellement, dans les plus brefs délais, sous la responsabilité de l’exploitant. En cas 
de raccordement manuel, l’exploitant dispose à proximité de l’installation de tuyaux 
adaptés permettant de relier le raccordement déporté du conteneur à l’alimentation 
en eau. 

g) Des plans des lieux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours. 
Les plans seront fournis aux pompiers. 

ii. Les eaux de refroidissement ou d’extinction sont évacuées du conteneur durant la 
phase de refroidissement ou d’extinction, de sorte à éviter la génération d’hydrogène 
par hydrolyse de l’eau, lorsque les batteries sont immergées dans l’eau. 

Les eaux sont évacuées de chaque 
conteneur par un réseau spécifique, relié 
à une cuve enterrée de 120 m3 

Tonnerre
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 iii. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par semestre. 
En cas de raccordement manuel du système d’aspersion à l’alimentation en eau, des 
exercices sont effectués annuellement. Les résultats des contrôles et des exercices sont 
conservés dans un registre tenu à la disposition de l’inspection des installations 
classées. 

 

 
Les fréquences de vérification et de test 
seront respectées. 

iv. Par ailleurs, au moins un appareil respiratoire isolant (ARI), accessible en toute 
circonstance, est situé à proximité de l’installation. 

Un ARI sera présent dans le poste de 
contrôle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 4.2. Rétention 
et isolement du réseau 

de collecte 

Chaque conteneur dispose d’un siphon d’évacuation des eaux de refroidissement ou 
d’extinction. Les conteneurs ne font pas office de rétention des eaux de 
refroidissement ou d’extinction. 
Lorsqu’il n’existe pas de dispositif de collecte et de traitement des eaux sur le site, les 
eaux de refroidissement ou d’extinction sont dirigées vers un bassin de collecte étanche 
d’une capacité minimale de 120 m3, ou d’un équipement assurant la même fonction. 
Les dispositifs de collecte sur lesquels les eaux de refroidissement ou d’extinction sont 
susceptibles de ruisseler sont étanches. 
Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de 
ruissellement sont implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un 
sinistre. Ils sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en 
œuvre dans des délais brefs et à tout moment. 
Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. Cette consigne 
est affichée au poste de contrôle. 

Les eaux usées (eaux de refroidissement 
ou d’extinction) sont dirigées vers une 
cuve de récupération enterrée de 120 
m3. 

 
La présence de rigoles autour des 
containers qui entraineront l’eau de 
pluie vers le bassin d’infiltration. En cas 
d’incendie une vanne bloquera le 
remplissage du bassin d’infiltration  pour 
la rediriger dans la cuve enterrée de 120 
m3 qui gardera l’eau jusqu’à analyse  
 

Tonnerre
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Article 4.3. Consignes 

de sécurité 

Des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté 
sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux 
fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment : 
• L’interdiction de point chaud sans permis de travaux ; 
• Les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, 
etc.) ; 
• Les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 
• La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention 
de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ; 
• Les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte ; 
• L’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident ; 
• Les procédures d'installation, de mise en service, d'exploitation, de maintenance ; 
• L’obligation de formation des personnels de maintenance et d'intervention face aux 
risques ainsi que les moyens d'intervention. 

 

 

 

 

 

 
Les consignes seront établies et 
présentes dans le poste de contrôle. 

 

Article 4.4. Prévention 
des incendies 

Du fait des risques d'incendie, les abords immédiats et l’aire de charge sont 
débroussaillés et débarrassés de toute matière combustible (herbes sèches, etc.) et 
les produits utilisés pour ces opérations sont de nature telle qu'ils ne peuvent 
provoquer des réactions dangereuses avec les matières ou équipements présents sur 
l’aire de charge. 

 

La parcelle occupée par le site sera 
terrassée et régulièrement entretenue. 

Chapitre V. Déchets 
Article 5.1. Gestion des 

déchets 

Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant 
toute dégradation qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée. 
Les déchets dangereux font l'objet d'un bordereau de suivi, conformément aux 
dispositions de l’article R. 541–45 du code de l’environnement. 

Aucun déchet ne devrait être produit 
sur le site. 
Les batteries défaillantes seront 
stockées sur espace dédié (remisage). 

 
Chapitre VI. Bruit et 

vibrations 
Article 6.1. Valeurs 

limites de bruit 

L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son 
fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou 
solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de 
constituer une nuisance pour celui-ci. 

Dans les conditions et activités prévues 
l’impact acoustique du site sera 
conforme à la réglementation. 

Tonnerre
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 Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à 
émergence réglementée telles que définies dans l’arrêté du 23 janvier 1997, d'une 
émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 
De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, 

 

 
lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour 
la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à 
cette limite. 
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du 
point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis 
dans l'environnement par les installations classées pour la protection de 
l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 
30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes 
diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques 
différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global 
émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus. 

 

 

 
Article 6.2. Surveillance 

par l’exploitant des 
émissions sonores 

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum 
après la mise en service de l’installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode 
définie en annexe à l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées dans des 
conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une 
demi-heure au moins. Une mesure des émissions sonores peut être effectuée aux frais 
de l’exploitant par un organisme qualifié, à la demande de l’inspection des 
installations classées. 

 

 
Une mesure des niveaux sonores sera 
réalisée dans l’année suivant la mise en 
service. 

 

Tonnerre




