
ANNEXE 3 : Plan de situation au 1/25 000 ème – Cas par cas – Turbinage Orcières

Conduite neige
Existante

Longueur 6,5km

Prise d’eau existante
Alt. 2563,70 mNGF

Débit dérivé 150 L/s

Bâtiment usine à créer
Alt. 1865 mNGF

130 m²
760 kW
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