
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin (62) 

 

Etude diagnostic détaillée du patrimoine et de la pérennité de l’alimentation en eau 

 

FICHE RECAPITULATIVE PAR OUVRAGE 

c. Obligations réglementaires 

DUP - Mise en œuvre effective d’une nouvelle ressource en eau potable (art. 5) 

 DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DE PROTECTION DE L’OUVRAGE 

 

 

 ACTIONS A ENTREPRENDRE 

a. Maintenance réglementaire 

Descriptif Contrôle décennal réglementaire par inspection caméra 

Délai Après 5 ans : en 2026 

Coût  

b. Mise en œuvre  des mesures de la DUP 

Descriptif DUP à régulariser 

Délai  

Coût  

c. Dispositions réglementaires de protection de l’ouvrage 

Descriptif Réaménager l’installation pour remonter la tête de forage à hauteur du sol minimum. 

Délai Selon avenir des ouvrages 

Coût  

  

 

 

  

 

Terrain Naturel  

 

20 cm   

 

  

 

Porte verrouillée    

Anti-intrusion         

Mesure niveau possible      

Plaque n° BGRM                

Plaque      Capot de toit verrouillé  

Anti-intrusion : voumétrie       

Système d’aération 

protégé (grillage fin 

ou cheminée)            

Dalle ciment/béton étanche      

Mais local inondable 

Robinet de puisage  

Etiquette (code point)      

Cimentation de 1 m au 

moins sous le sol        

Clôture rigide 2m     


