Annexe complémentaire 4 - Avis du SDIS

Le SDIS du 86 a été contacté afin de recueillir les préconisations applicables aux
installations photovoltaiques au sol dans le département sur un projet similaire a
celui-ci.

Cette annexe retrace Uhistorique des échanges, retranscrit le document envoyé par
le SDIS 86 et présente le plan détaillé du projet comprenant les cotes utiles pour la
circulation du SDIS autour du parc.

Les services du SDIS étant sursollicités, et en se basant sur un rapport technique du
SDIS du 16 février 2023 pour des centrales photovoltaiques au sol, il a alors éte
convenu que pour le projet de moins de 1 MWc d’environ 0,8 ha situé sur la parcelle
ZR42 de lacommune de Saint-Martin-la-Pallu :

- Lentrée sur le site se fera par le Nord afin de faciliter lacces des engins du
SDIS depuis la route principale, carrossable;

- Une piste interne périphérique large de 5 m est suffisante pour le service des
secours;

- Le rayon intérieur des tournants est de minimum 11 m, avec une surlargeur
extérieure au moins égale a 1.36 m (ou S=15/R);

- Ilnyapasdevoieenimpasse;

- Unportailde 7 m de large sera installé;

- Une bacheincendie de 120 m? sera installée a l'entrée du parc, au Nord ;

- La zone d'implantation du projet sera terrassée, permettant d’assurer une
pente inférieure a 15%.
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