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Projet de centrale PV à Moutir-d’Ahun Annexe facultative

Possibilités de raccordement 

Une ligne HTA aérienne 

(20kv) passe à proximité 

immédiate du projet, à l’Est, 

sur laquelle il serait possible 

de se raccorder.  

Néanmoins, la solution de 

raccordement finale sera 

validée avec ENEDIS, une fois 

l’accord d’urbanisme 

obtenu. 

Source : data.enedis.fr

Légende

Point de livraison type 

armoire jaune  (80x40cm)

Zone d’étude

Point de raccordement 

potentiel 1

Raccordement potentiel 1

Lignes souterraines HTA

Lignes aériennes HTA•
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