croupe N7
WATTeCo

Demande d’examen au cas par cas préalable a la réalisation
éventuelle d’'une évaluation environnementale
Article R. 122-3-1 du code de I'environnement

Projet d'ombriéres agrivoltaiques « 2443 » - Communes de Monestier et Voussac
(03)

Annexe facultative 5 - Raccordement

Le raccordement envisagé pour ce projet, est un raccordement directement sur la ligne haute
tension a proximité de la parcelle de projet et présentant une capacité de 2MWc en direction de
la commune de Fleuriel et non aux poste source les plus proches (Sud Allier a 8km en cours de
création, Bellenaves a 13km présentant 14MWc de puissance disponible au titre du S3RENR).

Le raccordement s’effectuerait en suivant les axes routiers existants afin de minimiser I’impact
environnemental.
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La solution de raccordement définitive ne pourra étre connue qu’une fois le projet autorisé. En
effet, elle nécessite la réalisation de proposition de raccordement avant complétude (PRAC)
que le groupe Watt & Co effectue plus tard au cours du développement du projet, pour des
raisons budgétaires.



