Légende :

Modules photovoltaiques

— Support EPC

Limite de solarisation (distance de sécurité)
Chemin de circulation

Cheminement conduits de cables en toiture

Cheminement conduits de cables en intérieur
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Ce calepinage a été établi en considérant
des modules photovoltaiques
VOLTEC TARKA 110 VSMP 455W¢
La surface de capteurs déclarée au PC doit
étre respectée. La puissance créte installée
peut varier de +/-5% selon la référence de
module retenue par l'installateur.
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