
Département :

TARN-ET-GARONNE (82)

Commune :

RÉALVILLE (82440)
Section : E — Feuille : 000 E 01

Parcelle E n°103 (8 600 m²)

Échelles : plan 1/1000 — détail A 1/250 — coupe type 1/125
Fond de plan : cadastre DGFiP/IGN (PCI vecteur), altimétrie RGE ALTI® IGN — indice B du 30/09/2026

PLAN DE MASSE COTÉ
DANS LES TROIS DIMENSIONS

DPC02 — Centrale photovoltaïque au sol 499,6 kWc

Déclaration préalable — 1086 modules 460 Wc — 15 rangées plein sud — emprise au sol 2346 m²

Demandeur :

M. Alain DURADE — Entreprise individuelle DURADE ALAIN

SIREN 344 322 706 — APE 01.11Z (culture de céréales)

1419 chemin de Ratier — 82440 RÉALVILLE

Terrain :

Route de Nègrepelisse (RD 64), lieu-dit Grimal, 82440 RÉALVILLE

WGS84 44.144751 N / 1.522171 E — alt. ≈ 105 à 110 m NGF

Auteur : TECHNOLOGIS — 1 rue du Rey, 81100 Castres Indice B — 30/09/2026

DPC02 — Indice B — 30/09/2026 — A3 paysageFond de plan : géométrie cadastrale DGFiP/IGN (PCI) — altimétrie RGE ALTI® IGN (courbes au mètre, cotes NGF) — BD TOPO® IGN — SUP PPRi : Géoportail de l'urbanisme. Distances mesurées sur la géométrie vectorielle.

LÉGENDE
Terrain d'assiette E 103 — 8 600 m²

Limites cadastrales

Clôture grillagée H 2,00 m (vert RAL 6005)

Portail 5,00 m (ouverture triangle 11 mm / clé SDIS)

Piste périmétrique SDIS 5,00 m (bande libre intérieure)

Tables photovoltaïques (2 modules en portrait, 20°)

Local technique 4 × 3 m (onduleurs, transfo HTA/BT)

Réserve incendie souple 120 m³

Aire d'aspiration 4 × 8 m (160 kN)

Itinéraire d'accès : RD 64 → accès existant → portail

Haie champêtre (essences locales, art. A.11 / A.13)

Raccordement enterré LT → coffret C (limite RD 64)

Lignes de recul : 25 m emprise RD 820 / 15 m axe RD 64

Enveloppe PPRi bassin de l'Aveyron (SUP PM1)

Ruisseau de Bonne Vieille (axe)

Crête de berge (rive côté parcelle)

107 Courbes de niveau NGF au mètre (cote en m)

105.6 m NGF Point coté NGF (m)

Limite de l'emprise du domaine public RD 820

Limite communale Réalville / Caussade

Bâti existant (tiers)

Cotes (m) — réglementaires en vert

Tracés des coupes AA' et BB' (DPC03)

DÉTAIL A — IMPLANTATION DES TABLES ET DES PIEUX Échelle 1/250

COUPE TYPE SUR DEUX RANGÉES — PIEUX Échelle 1/125

COTATION DANS LES TROIS DIMENSIONS — SYNTHÈSE (INDICE B)
Terrain parcelle E 103 : 8 600 m² (cadastre) — longueurs des côtés portées en rouge sur le périmètre
Altimétrie courbes NGF au mètre étiquetées (104 à 112 m) + points cotés — pente ≈ 4 % du SO (110,1 m) vers le NE (104,9 m)
Panneaux 1086 modules 1,909 × 1,134 m — rangées 3,59 m — entraxe 5,00 m — passage 1,41 m — bloc 71,67 × 73,59 m
Hauteur / pieux 2,10 m max., 0,80 m point bas — pieux : 3,40 m le long des rangées, 2,40 m avant/arrière — 402 pieux
Piste SDIS 5,00 m libres entre la clôture et les panneaux sur tout le périmètre (minimum mesuré 5,00 m)
Limites / voies tables à 5,5 m des limites (≥ 3 m) — 15,3 m axe RD 64 (≥ 15 m) — 25,3 m emprise RD 820 (≥ 25 m)
Local technique 15,5 m de l'axe RD 64, 12,7 m du bord de chaussée, 10,2 m de la limite, 3,0 m des tables
Ruisseau / PPRi clôture à 23,1 m de la crête de berge (≥ 4 m) — clôture, piste et îlot hors enveloppe PPRi (1,0 m / 6,1 m)
Tiers / incendie habitation la plus proche à 16,4 m des tables — réserve 120 m³ + aire 4 × 8 m à 19 m du portail (DPC11-2)
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RECUL RÉGLEMENTAIRE
25 m de l'emprise RD 820 (A.6.b)
15 m de l'axe RD 64 (A.6.d)

LOCAL TECHNIQUE 4,00 × 3,00 m
toiture 2 pans 32 % — faîtage 3,10 m
à 15,5 m de l'axe et 12,7 m du bord
de chaussée de la RD 64 ; 10,2 m de la limite

RÉSERVE INCENDIE SOUPLE 120 m³
(13,0 × 9,5 m, h 1,40 m) + aire
d'aspiration 4 × 8 m — DPC11-2

ACCÈS EXISTANT depuis la RD 64
(entrée agricole — chemin empierré)
aucun accès créé

PORTAIL 5,00 m
(triangle 11 mm / clé SDIS)

PISTE PÉRIMÉTRIQUE SDIS
5,00 m libres entre clôture et panneaux
(enherbée, stabilisée, 160 kN)
= bande débroussaillée autour de l'îlot

C — coffret / point de livraison en limite de
la RD 64 — liaison enterrée depuis le LT

ÎLOT PV — 15 rangées de tables
1086 modules 460 Wc — 499,6 kWc
H max 2,10 m — point bas 0,80 m
zone clôturée 5613 m² — clôture 301 ml

crête de berge
(≈ 1,5 m de l'axe)
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Échelle 1/1000

N

● pieu battu acier galvanisé
   (portique bipode ADIWATT 2VBP)
   Ø/profil selon note de calcul
   fiche ≈ 1,50 m — sans béton

Total : 201 portiques — 402 pieux
(1 portique tous les 3 modules + extrémités)

↓ SUD : bas de table (0,80 m)
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SUD NORD

modules 1,909 × 1,134 m — 460 Wc
2 en portrait — verre anti-reflet noir
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