Construction d’une centrale photovoltaique au sol de 999 kWc
Commune de Fyé (72139)

Annexe 8 : Plan de raccordement
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Quitter le projet

> Les coUts de raccordement seront
infégralement pris en charge par UNITe.

> Au regard de la taille du projet (IMWc), Raccordement directe sur

. B ligne HTA
i . Terrain concerné par le
un raccordement en départ existant projet PV v

(directement sur ligne HTA) sera privilégié

/¥ Trongon HTA

Habitation du @ Capacité disponible : 3.6 MW
propriétaire g v o e

a un raccordement en départ dédié vers
un poste source.

> Un troncon de Iligne HTA se situe
directement sur le bord de la parcelle ZD-
13 concernée par le projet, avec une
disponibilité de 3,6MW (largement suffisant

pour les TMW du projet).
Zone industrielle (SEDEP

- .
A ce stade du projet, le plan de Logistique) = =
B Copacites du réseau HTA A
raccordement est estimatif. C'est ENEDIS, - . 0-05
. . , . s . ® 05-2
gestionnaire du réseau, qui décidera du , : Reseau N >

& Poste source ® >4

chemin exact en temps voulu. e S o e

Cartographie des capacités du réseau de distribution — Enedis
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