EXx CERFA
MINISTERE @
DE LA TRANSITION

ECOLOGIQUE N° 14734 * 04

ET DE LA COHESION
DES TERRITOIRES

Liberté
Egalité
Fraternité

Demande d’examen au cas par cas préalable a la
réalisation éventuelle d’'une évaluation environnementale

(] (]
Article R. 122-3-1 du code de I'environnement
Ce formulaire sera publié sur le site internet de I'autorité chargée de I’examen au cas par cas.
Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministére en charge de I'écologie.
Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous
pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement via ce lien |:7,'

Cadre réservé a l'autorité chargée de I'examen au cas par cas

Date de réception : E-ﬂfZOZS /

Dossier completle : =~ 2 ° ¥~

N° d’enregistrement : 004297/KK P

LI Intitulé du projet

Creation du poste source 225 000/20 000 volts de FOX-AMPHOUX (Enedis) et de son
raccordement au reseau public de transport d'electricite par deux liaisons souterraines de 50 m
(RTE)

yAll |ldentification du (ou des) maitre(s) d’ouvrage ou du (ou des) pétitionaire(s)
21 Personne physique

Nom Prénom(s)
2.2 Personne morale

Dénomination

Raison sociale

ENEDIS SA a directoire

N° SIRET Type de société (SA, SCI...)
44460844213631 Societes

Représentant de la personne morale Madame 0O | Monsieur

Nom Prénom(s)

Guez Benjamin

La loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux données nominatives portées
dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accés et de rectification pour ces données auprés du service destinataire.
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3

3.1

Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critéres annexé a I'article
R. 122-2 du code de I’environnement et dimensionnement correspondant

du projet

Caracteéristiques du projet au regard des seuils et critéres de la catégorie

N de catégorie et sous-catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d’autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.)

32. Construction de lignes électriques aériennes en haute et trés haute tension., 32B, 47.
Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols., 47B

Le projet fait-il I'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux

| et 1l de l'article R:122-2-1 du code de I’environnement ? (clause-filet) ?

Oui O |Non

3.2 Le projet fait-il 'objet d'une soumission volontaire a examen au cas par cas au titre du lll
de l'article R122-2-1?

4

41

Oui 0 [Non

Caractéristiques générales du projet
Doivent étre annexées au présent formulaire les piéces énoncées a la rubrique 8.1 du formulaire.

Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

Le projet prevoit la creation d'un nouveau poste electrique 225 000 / 20 000 volts au plus pres
des gisements de production EnR (Energie renouvelable) identifies dans le SSREnR PACA
(schema visant I'evacuation des gisements d'energies renouvelables identifies sur le territoire a
I'horizon 2030). Ce poste sera raccorde par une liaison electrique souterraine de 50 m au reseau
electrique de transport sur la liaison souterraine a 225000 volts BOUTRE - TRANS existante.
Les amenagements suivants sont a realiser : - la creation d'un nouveau poste electrique 225
000 / 20 000 volts d'une superficie d'environ 2, 48 ha ; - la creation d'un raccordement souterrain
en 225 000 volts de faible longueur (50 m), reliant le futur poste source a la liaison souterraine a
225 000 volts BOUTRE - TRANS existante. Cette liaison longe le site d'accueil du futur poste ; -
la mise en oeuvre d'une bande de servitudes pour les reseaux souterrains necessaires au
fonctionnement du poste le long de la piste existante (200 m de long sur 10 m de large). Un
defrichement de 2,6 ha sera realise prealablement.

4.2 Objectifs du projet

Le projet s'inscrit dans le cadre du Schema regional de raccordement au reseau des energies
renouvelables (S3RENR) de la region Provence-Alpes-Cote d'Azur qui a fait I'objet d'une
procedure d'approbation environnementale. Le S3RENR vise nhotamment la creation et le
renforcement d'ouvrages electriques de transport et de distribution pour permettre I'evacuation
des gisements d'energies renouvelables identifies sur le territoire. Sur la zone «Haute-Provence
et Verdon», la capacite d'accueil supplementaire a ete fixee a 6 400 MW pour le raccordement
des nouvelles installations d'energie renouvelable a I'horizon 2030. Plus particulierement dans le
Haut-Var, la strategie retenue est de creer 200 MW de capacite pour les EnR, dont 160 via la
construction d'un nouveau poste 225 000/20 000 volts au nord-est de Barjols, raccorde sur la
liaison a 225 000 volts existante reliant les postes de BOUTRE et de TRANS. Il est indique dans
le SSBRENR que ce nouveau poste source doit etre equipe de deux transformateurs 225/20 000
volts de 80 MW et de 4 demi-rames tres haute tension. Il est egalement prevu I'ajout ulterieur
d'un troisieme transformateur. Le present projet repond au besoin du S3RENR.
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4.3 Décrivez sommairement le projet
4.3.1 Dans sa phase travaux

La construction du poste electrique se realisera par operations successives. Chaque operation
est executee par une equipe specifique. Se realisent et se succedent les etapes suivantes : -
balisage du chantier ; - eventuels travaux preparatoires ecologiques et defrichements des
emprises ; - operations de terrassement : profilage, mise en place des drains et compactage de
la plateforme, - realisation des acces et de la cloture ; - construction des batiments et des
equipements moyenne tension associes ; - mise en place des materiels haute tension et des
raccordements associes ; - controle du fonctionnement du poste. Pour la pose des cables en
fourreaux necessaires au raccordement, le chantier comprendra les etapes suivantes : -
decapage de la terre vegetale ou decoupage de la chaussee/piste DFCI ; - ouverture de la
tranchee et tri des terres (en general une profondeur d'environ 1,5 m pour une largeur d'environ
0,50 m) ; - pose des fourreaux PEHD dans la fouille ; - remblayage de la fouille et pose du
grillage avertisseur ; - remise en etat du sol (regalage de la terre vegetale) ou refection du
revetement de chaussee ; - deroulage des cables dans les fourreaux ; - realisation du
raccordement des cables dans les chambres de jonction ; - nettoyage et remise en etat du site.

4.3.2 Dans sa phase d’exploitation et de démantélement

En phase exploitation, le poste ne comportera pas de presence humaine permanente. |l sera
telesurveille et telecommande depuis un centre de conduite. Des visites de controle et
d'entretien periodiques seront realisees (hors cas de panne ou d'avarie). Pour rappel, le projet
en phase d'exploitation vise la creation du poste de FOX-AMPHOUX d'une puissance de 160
MW de capacite de raccordement en EnR sur la partie sud de la zone « Haute-Provence et
Verdon ». Il pourra a terme accueillir un troisieme transformateur (le poste est dimensionne en ce
sens). En ce qui concerne le demantelement, une etude technique sera faite pour chaque
ouvrage concerne, demontrant notamment I'opportunite environnementale d'engager ou non ce
demantelement. Le cas echeant, les equipements des postes et de la liaison seront envisages
selon les textes alors applicables et feront |I'objet d'une etude de recyclage afin d'etre reutilises.
Les materiaux seront ainsi reemployes, recycles, valorises ou elimines. Les emplacements
liberes par un poste ou une liaison souterraine (ouvrages n'impliquant aucune pollution du sol)
peuvent etre reutilises a des fins agricoles, sylvicoles ou urbaines.

4.4 A quelle(s) procédure(s) administrative(s) d’autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?
(@ La décision de l'autorité chargée de 'examen au cas par cas devra étre jointe au(x) dossier(s) d’autorisation(s).

Le projet a fait I'objet d'une Justification technico-economique (JTE) en septembre 2023 et d'une
Concertation dite "Fontaine" validant I'emplacement ( PV recu le 21/10/24) .il sera soumis a
autorisation de defrichement, declaration loi sur l'eau, PC
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4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser
les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet Valeurs

surface d'accueil du projet surface necessaire au defrichement (2,48, ha) (2,6, ha) (50,
liaison souteraine - largeur liaison souterraine profondeur liaison cm) (1,5, m) (50, m)
souterraine- longueur

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d’implantation

Numéro:_ Voie: Rd71

Lieu-dit :

Localité - Rd71 83670 Fox-Amphoux

Code postal .836/0 Bp:  Cedex:
Coordonées géographiques!"

Long.:6°415°E . v 4 .43°364/'N . -

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c¢), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43°
a), b) de 'annexe a I’article R. 122-2 du code de I’environnement

Pointde départ:Long.: ___ __ ° ___ ' 7__ lLat.: ° ’ ?

Point de d’arrivée:Long.: ___ __° ' 7___ lat.: ° ’ ”

Communes traversées :

Fox-Amphoux

Précisez le document d’urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

PLU Fox-Amphoux (zone N) : projet compatible.

@ Joignez a votre demande les annexes n°2 a 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d’une installation ou d’un ouvrage existant ?
Oui |0 [Non

4.7 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait 'objet d'une évaluation
environnementale ?

Oui Non

[1] Pour 'outre-mer, voir notice explicative.




4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et
indiquez a quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les
caractéristiques du projet « avant [aprées ».

Il Sensibilité environnementale de la zone d’implantation envisagée

@ Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des
services instructeurs, et vous référer notamment a 'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de
chaque direction régionale.

Le site Internet du ministére de I'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas,
la liste des sites internet ou trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il : Oui | Non Lequel/Laquelle ?

la commune concernee par le projet n'‘est pas concernees

par la presence d'une zone naturelle d'interet ecologique,

d'intérét écologique faunistique et floristique de type | ou Il. La ZNIEFF de type
, o . : .

S A B 01|12 n° 930012475 «Plaine de Joncqueirolle» est a environ

type | ou Il (ZNIEFF) ? 600 m a l'est.

Dans une zone naturelle

En zone de montagne ? O

La zone d'etude relative au milieu naturel ne comprend

aucun APPB.
Dans une zone couverte par
un arrété de protection de O
biotope ?
Sur le territoire d’'une 0
commune littorale ?

Dans un parc national, un
parc naturel marin, une
réserve naturelle (nationale .
ou régionale), une zone de
conservation halieutique ou
un parc naturel régional ?
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Le projet se situe-t-il :

Oui

Non

Lequel/Laquelle ?

Sur un territoire couvert
par un plan de prévention
du bruit, arrété ou le

cas échéant, en cours
d’élaboration ?

Plan exposition au bruit du Var (BEP aerodromes) : site
non concerne.

Dans un bien inscrit au
patrimoine mondial ou sa

zone tampon, un monument
o O
historique ou ses abords
ou un site patrimonial
remarquable ?
Dans une zone humide ayant 0
fait 'objet d’'une délimitation ?
Dans une commune couverte
par un plan de prévention des .
risques naturels prévisibles
(PPRN) ou par un plan
de prévention des risques
technologiques (PPRT) ?
O
Si oui, est-il prescrit ou
approuveé ?
Seul un site BASIAS (sites et sols pollues) est recense a
plusieurs kilometres : il s'agit d'un depot d'engrais a «La
Dans un site ou sur des sols 0 Bl’eguiel’e» a FOX-AmphOUX. Pas d'interface avec le pl’Ojet
pollués ? qui n'est pas une ICPE. Les etudes de sol n'ont pas
identifie de pollution a I'emplacement du poste et de sa
liaison souterraine de raccordement.
Le projet ne necessite aucun prelevement permanent
d'eau.
Dans une zone de répartition
" O
des eaux 7
o L'examen des cartographies de I'ARS montre qu'il n'existe
Dans un périmetre de pas de captage et de perimetre de protection a moins de 3
protection rapprochee d'un km de la zone etudiee.
captage d’eau destiné ala O
consommation humaine ou
d’eau minérale naturelle ?
Dans un site inscrit ? O
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SRR D 5|t.ue.-t:|I. dans | &, [ Non Lequel et a quelle distance ?
ou a proximiteé :
D’un site Natura 2000 ? O
D’un site classé ? O

3l Caractéristiques de I'impact potentiel du projet sur I'environnement et la
santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d’avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

De quelle nature ? De quelle importance ?
Appréciez sommairement I'impact potentiel

Le projet ne necessite aucun prelevement d'eau tant en
phase travaux qu'en phase d'exploitation du projet.

Incidences potentielles Oui | Non

Engendre-t-il des

prélévements d’eau ? a
Si oui, dans quel
milieu ?

La liaison souterraine n'induira pas de drainage. La
Impliquera-t-il creation du poste n'induira I'impermeabilisation que d'une
des drainages/ou partie de la parcelle. La gestion des eaux de ruissellement
des modifications O | [respectera les orientations du SDAGE.

prévisibles des masses
d’eau souterraines ?

L'equilibre deblais/remblais sera recherche et les apports
seront limites pour toutes les operations de terrassement.

Ressources

Est-il excédentaire en
matériaux ?

L'equilibre deblais/remblais sera recherche et les apports

Est-il déficitaire en 0 | |seront limites pour toutes les operations de terrassement.
matériaux ?

Si oui, utilise-t-il les
ressources naturelles
du sol ou du sous-sol ?
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De quelle nature ? De quelle importance ?

e EEEs e Al Seition Appréciez sommairement I'impact potentiel
Est-il en adéquation Le poste electrique ainsi que la liaison electrique ne sont
® | avec les ressources pas de nature a necessiter des consommations d'eau. La
© | disponibles, gestion des eaux pluviales a ete etudiee et fera I'objet
§ les équipements d d'un dossier de declaration au titre de la Loi sur 'eau. Le
® | dalimentation poste sera raccorde au reseau EP et EU present a
& | en eau potable/ proximite (RD71).
assainissement ?
Est-il susceptible Une etude ecologique 4 saisons a ete realisee et des
d'entrainer des enjeux ont ete identifies. Enedis a positionne son poste
g?”“rzat.'ons’ ges afin d'eviter les zones a plus forts enjeux. Apres rencontre
dzg{icz(';’f&e‘f: 0 avec la DREAL, les mesures d'evitement, de reduction,
biodiversité existante : d accompagnement et d_e suivi vont e'fre precisees et
faune, flore, habitats, integrees au dossier Loi sur 'eau. Il n'y a pas de
continuités écologiques ? compensation a prevoir.
Si le projet est situé
_ | dans ou a proximité
2 | d’un site Natura 2000,
= . .
w | est-il susceptible
S | davoir un impact sur O
_3 un habitat / une espéce
E inscrit(e) au Formulaire
Standard de Données
du site ?
Le poste s'inscrit sur une parcelle actuellement geree par
Engendre-t-il la I'ONF. Il s'agit de jeunes boisements de faible hauteur. Un
consommation dossier de defrichement au titre du Code forestier sera
d’espaces naturels, t realise.
agricoles, forestiers,
maritimes ?
Est-il concerné
par des risques 0
technologiques ?
Risque radon : le site est concerne par le risque radon
(potentiel de categorie 3). Risque incendie : le risque de
o Estil { par d feu de foret est particulierement present dans le
s rissq_LIJeCsO:gteJ:eelsp’?r ° 1o departement du Var projet en zone d'OLD) Risque
4 ' retrait-gonflement des argiles : risque moyen.
Le champ electro-magnetique du poste demeurera faible ;
Engendre-t-il des 0 | \une liaison souterraine n'emet pas de champ electrique et
risques sanitaires ? celui magnetique est tres faible (respect de la
vranlAamantatinn An viimininnar)
Est-il concerné par des Aucun risque sanitaire n'a ete identifie a proximite du
risques sanitaires ? O [|projet. Le site est eloigne de plusieurs centaines de

metres des premieres habitations.
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De quelle nature ? De quelle importance ?

Incidences potentielles Oui | Non . . ”: .
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Uniguement durant la periode de travaux ou le reseau
routier sera emprunte pour I'acheminement du materiel et
Engendre-t-il des des materiaux. La gene du trafic sera peu etendue dans
déplacements/des d I'espace et dans le temps.
trafics ?
Oui mais le projet respectent les seuils reglementaires. cf
_ . 0 annexe etude acoustique Le site est eloigne de plusieurs
Est-il source de bruit ? centaines de metres des premieres habitations.
Est-il concerné par des
nuisances sonores ? .
. Le projet n'est pas de nature a emettre des odeurs, que
o | Engendre-t-il des ce soit en phase travaux ou en phase d'exploitation.
8 | odeurs ?
=
3
'S | Est-il concerné par des
Z | nuisances olfactives ? a
Quelques vibrations ponctuelles dans I'espace et dans le
Engendre-t-il des 0 temps sont susceptibles d'apparaitre en phase travaux. Il
vibrations ? n'y en aura aucune en phase exploitation.
Est-il concerné par des
vibrations ? O
Engendre-t-il des 0
émissions lumineuses ?
Est-il concerné
par des émissions .
lumineuses ?
Engendre-t-il des rejets 0
dans l'air ?
(72}
c
2
[}
@2
&
Engendre-t-il des rejets U
liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ? O O
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Incidences potentielles Oui | Non o qyellle nature 9 e quell_e TIPERENES .?
Appréciez sommairement I'impact potentiel
Le poste electrigue de FOX-AMPHOUX est raccorde au
reseau humide public. Le projet est dimensionne pour
Engendre-tl des accueillir les eaux d'incendie le cas echeant (presence de
offluents 7 0 | fosses deportees).
()
S
?
'E guelques dechets en phase chantier : les dechets generes
i _ seront evacues et traites selon les filieres agreees.
E:(‘)%i’;‘:iﬁ;tggzéchets Hormis les terres excavees, la majorite des dechets sera
o CEE RS, (RCTHeS, 0 entreposee avant evacuation dans des bennes etanche;
dangereux ? ou sur retention. Mise en place d'une chart_e eco-chantier
: production et gestion des dechets de maniere
exemplaire, a travers des efforts de reduction, de tri, de
Le risque de decouverte fortuite de vestiges demeure tres
Est-il susceptible faible. Le poste s'insere dans une zone boisee et a l'ecart
de porter atteinte des circulations. Il ne sera que tres peu perceptible. Les
au patrimoine 0 | \visuels d'insertion paysagere presentes dans l'annexe 8
o g |Architectural, culturel, en font la demonstration
S 2 archéologique et )
é" g paysager ?
£8
2 & | Engendre-t-il des La parcelle sur laquelle les travaux seront realises est une
£> g‘c‘ii‘i‘ift'écst;‘%ﬁ:iz;'ses parcelle forestiere geree par 'ONF. La dite parcelle n‘aura
oS ; plus par la suite d'usage sylvicole sur 2,6 ha.
(agriculture, 0
sylviculture, urbanisme,
aménagements),
notamment I'usage du
sol ?

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’étre cumulées avec
d’autres projets existants ou approuvés ?

Oui

0 INon

Si oui, décrivez lesquelles :

Les incidences cumulees avec les ouvrages de production EnR qui se raccorderont au poste ne
peuvent etre appreciees a ce stade. En effet, ces projets ne sont ni existants, ni approuves au
regard de la definition qui figure au decret n° 2021-837 du 29 juin 2021. La consistance
technique et la localisation definitive de ces projets ne sont pas encore connues, I'evaluation des
incidences cumulees est donc impossible. De plus, chaque projet d'installation de production
(portes par d'autres maitres d'ouvrages que RTE et Enedis) est soumis a sa propre
reglementation concernant notamment la procedure d'evaluation environnementale. Chaque
futur projet devra etudier en tant que de besoin les eventuels effets cumules avec le present

projet.
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6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d’avoir des effets de
nature transfrontiére ?

Oui O Non
Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des
incidences sur I'environnement requises au titre d’autres législations applicables

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d’étre
retenues ou mises en ceuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur
I'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement
étudiés) et permettant de s’assurer de I'absence d'impacts résiduels notables. 1l convient de
préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en ceuvre, suivi, durée).

La note d'accompagnement (Annexe 8) presente plus precisement le projet, les impacts
identifies et les mesures mises en oeuvre afin de limiter les impacts residuels et preserver
I'environnement des diverses alterations, comme par exemple des : - mesures d'evitement
techniques (postes aeriens permeables de superficie limitee et concus pour interdire le recours
aux produits phytosanitaires, murs pare-feu/pare-son autour des nouveaux transformateurs,
liaison souterraine de raccordement de tres faible longueur), geographiques (evitement des
zones a enjeux, ecologigues notamment) ; - mesures de reduction temporelles (adaptation du
chantier a la phenologie des especes et a leur cycle de vie, adaptation de la periode de travaux
aux conditions de circulation pour reduire les genes, mise en oeuvre d'une charte
d'eco-chantier).
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/Al Auto-évaluation (facultatif)

@ Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu’il est nécessaire que votre projet fasse I'objet d’'une évaluation
environnementale ou qu’il devrait en étre dispensé ? Expliquez pourquoi.

Les diverses etudes techniques realisees ont permis de reduire l'impact environnemental du
projet des la phase conception, en anticipant les alterations. Cette demarche couplee a la mise
en oeuvre de mesures d'evitement et de reduction efficientes (decrites dans I'annexe 8),
indiquent qu'une evaluation environnementale ne sera pas necessaire, d'autant plus que
d'autres procedures concernent le projet : chaque thematique serra ainsi visee et developpee.

@ Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet
Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maitre d’ouvrage ou
pétitionnaire » - non publié.
Si le projet fait 'objet d’'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux | et Il de
2 | Il'article R.122-2-1 du code I'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet
au cas par cas.

Un plan de situation au 1/25 000 ou, a défaut, a une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (Il
peut s’agir d’extraits cartographiques du document d’'urbanisme s’il existe).

Au minimum, 2 photographies datées de la zone d’implantation, avec une localisation cartographique
4 | des prises de vue, I'une devant permettre de situer le projet dans I'environnement proche et 'autre de
le situer dans le paysage lointain.

Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6°a), b)
5 |etc), 7°a), 9°a),10°,11°a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a
l'article R. 122-2 du code de I'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé

Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6°a), b) et c), 7° a), 9°a), 10°,11°a),
b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de 'annexe a l'article R. 122-2 du code
de I'environnement : plan des abords du projet (100 métres au minimum) pouvant prendre la forme

de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, a une échelle
comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser I'affectation des constructions et terrains
avoisinants ainsi que les canaux, plans d’eau et cours d’eau

Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport a ce
7 | site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000
sur lesquels le projet est susceptible d’avoir des effets.
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8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maitre d’ouvrage ou petitionaire
@ Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d’évaluation, ainsi que les
parties auxquelles elles se rattachent.

Objet

: L]

5 []

Il Engagement et signature

Je certifie sur I’honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes
des incidences sur I'environnement requises au titre d’autres Iégislations applicables@

Je certifie sur I’honneur I'exactitude des renseignements ci-dessus@

Nom Bonnary

, Greta
Prénom

Qualité du signataire Consultant MOAD

A Aix-En-Provence

o goiEaegs N B B Signature du (des) demandeur(s)
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	IntituleDuProjetValeur: Creation du poste source 225 000/20 000 volts de FOX-AMPHOUX (Enedis) et de son raccordement au reseau public de transport d'electricite par deux liaisons souterraines de 50 m (RTE)
	nomPage1: 
	prenomPage1: 
	denomination: ENEDIS
	raisonsociale: SA a directoire
	formeJuridiqueValeur1: Societes
	representantDeLaPersonneMorale: monsieur
	NomPersonneMorale1: Guez
	PrenomPersonneMorale1: Benjamin
	LeProjetFaitIlLobje: non
	LeProjetFaitIlLobje2: non
	NatureDuProjetY: Le projet prevoit la creation d'un nouveau poste electrique 225 000 / 20 000 volts au plus pres des gisements de production EnR (Energie renouvelable) identifies dans le S3REnR PACA (schema visant l'evacuation des gisements d'energies renouvelables identifies sur le territoire a l'horizon 2030). Ce poste sera raccorde par une liaison electrique souterraine de 50 m au reseau electrique de transport sur la liaison souterraine a 225000 volts BOUTRE - TRANS existante.  Les amenagements suivants sont a realiser : - la creation d'un nouveau poste electrique 225 000 / 20 000 volts d'une superficie d'environ 2, 48 ha ; - la creation d'un raccordement souterrain en 225 000 volts de faible longueur (50 m), reliant le futur poste source a la liaison souterraine a 225 000 volts BOUTRE - TRANS existante. Cette liaison longe le site d'accueil du futur poste ; - la mise en oeuvre d'une bande de servitudes pour les reseaux souterrains necessaires au fonctionnement du poste le long de la piste existante (200 m de long sur 10 m de large).  Un defrichement de 2,6 ha sera realise prealablement.
	ObjectifsDuProjetValeur: Le projet s'inscrit dans le cadre du Schema regional de raccordement au reseau des energies renouvelables (S3REnR) de la region Provence-Alpes-Cote d'Azur qui a fait l'objet d'une procedure d'approbation  environnementale.  Le S3REnR vise notamment la creation et le renforcement d'ouvrages electriques de transport et de distribution pour permettre l'evacuation des gisements d'energies renouvelables identifies sur le territoire.  Sur la zone «Haute-Provence et Verdon», la capacite d'accueil supplementaire a ete fixee a 6 400 MW pour le raccordement des nouvelles installations d'energie renouvelable a l'horizon 2030. Plus particulierement dans le Haut-Var, la strategie retenue est de creer 200 MW de capacite pour les EnR, dont 160 via la construction d'un nouveau poste 225 000/20 000 volts au nord-est de Barjols, raccorde sur la liaison a 225 000 volts existante reliant les postes de BOUTRE et de TRANS. Il est indique dans le S3REnR que ce nouveau poste source doit etre equipe de deux transformateurs 225/20 000 volts de 80 MW et de 4 demi-rames tres haute tension. Il est egalement prevu l'ajout ulterieur d'un troisieme transformateur.  Le present projet repond au besoin du S3REnR.
	DansSaPhaseTravauxValeur: La construction du poste electrique se realisera par operations successives. Chaque operation est executee par une equipe specifique. Se realisent et se succedent les etapes suivantes : - balisage du chantier ; - eventuels travaux preparatoires ecologiques et defrichements des emprises ; - operations de terrassement : profilage, mise en place des drains et compactage de la plateforme, - realisation des acces et de la cloture ; - construction des batiments et des equipements moyenne tension associes ; - mise en place des materiels haute tension et des raccordements associes ; - controle du fonctionnement du poste.  Pour la pose des cables en fourreaux necessaires au raccordement, le chantier comprendra les etapes suivantes : -  decapage de la terre vegetale ou decoupage de la chaussee/piste DFCI ; -  ouverture de la tranchee et tri des terres (en general une profondeur d'environ 1,5 m pour une largeur d'environ 0,50 m) ; -  pose des fourreaux PEHD dans la fouille ; -  remblayage de la fouille et pose du grillage avertisseur ; -  remise en etat du sol (regalage de la terre vegetale) ou refection du revetement de chaussee ; -  deroulage des cables dans les fourreaux ; -  realisation du raccordement des cables dans les chambres de jonction ;  -  nettoyage et remise en etat du site.
	Danssaphasedexploitation: En phase exploitation, le poste ne comportera pas de presence humaine permanente. Il sera telesurveille et telecommande depuis un centre de conduite. Des visites de controle et d'entretien periodiques seront realisees (hors cas de panne ou d'avarie).  Pour rappel, le projet en phase d'exploitation vise la creation du poste de FOX-AMPHOUX d'une puissance de 160 MW de capacite de raccordement en EnR sur la partie sud de la zone « Haute-Provence et Verdon ». Il pourra a terme accueillir un troisieme transformateur (le poste est dimensionne en ce sens).  En ce qui concerne le demantelement, une etude technique sera faite pour chaque ouvrage concerne, demontrant notamment l'opportunite environnementale d'engager ou non ce demantelement. Le cas echeant, les equipements des postes et de la liaison seront envisages selon les textes alors applicables et feront l'objet d'une etude de recyclage afin d'etre reutilises. Les materiaux seront ainsi reemployes, recycles, valorises ou elimines. Les emplacements liberes par un poste ou une liaison souterraine (ouvrages n'impliquant aucune pollution du sol) peuvent etre reutilises a des fins agricoles, sylvicoles ou urbaines.
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